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Burmistrz Parczewa

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie przesyla w zalyezeniu
ocene obszarows jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dla gminy

Parczew  zu rol 2024,

Z powuzaniem

Pagisitwaoy y I
Inspekt
Wi

| '-"rl:ll:i.l\‘i':lr:
Sumitarny

Zataeenik:
1. Ocena obszarowa jakosci wody dla gminy Parczew za 2024 rok.

Otreymujat
1. Adresal /poczia elektroniczag/

2. afa

Sporzgd=il: A.P., Sekeju Higieny Konunalnej, tel.: 83 354 23 29
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PANSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W PARCZEWIE

21-200 Parczew, ul, Piwonia 54
tel. 83 354-23-29, [ax. 83 354-13-10

e-mail: psse.parczeioisanepid.gov.pl,

Iitips:tfwmww, goe plipsse-parezew

ONS-HK.903.1.39.2025

Ocena obszarowa jakoSci wody dla gminy Parczew
za 2024 rok

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie dzialajge na podstawic art. 4
ust. 1 ustawy 7 dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (D2 U. 2 2024 r.,
poz. 416 ), art. 12 ust. 114 ustawy z 7 czerwea 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zhiorowym odprowadzeniu $cickéw (Dz. U. z 2024 r., poz.757) oraz § 23 rozporzgdzcnia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody precsnaczone] do
spozycia przez ludz (Dz U, z 2017 r., poz. 2294), na podstawic ocen okresowych dla
poszezegolnyeh producentéw wody dokonuje oceny obszarowej jakosci wody dla gminy

Parcrew za rok 2024,

I. Wykaz  producentéw  wody oraz  charakterystyka  urzgdzen
wodociagowych na terenie gminy Parcrew

Tabelal. = ; :
| Nazwa Mazwa Cmina Produkeja Liczba Sposol Jakose
producenta wodocigeu dohowa ludnosei | urdatniania/ wody stan
wody wody zaopatrywanej | dezynlckeja na
- [m? /d] wwodg | wady J1.12.2024r,

Zaktad Uslug W77 Parceew Parczew 1352 12670 | odeeluzinic dobra
Komunalnych
Sp. 2 0.0,

Parcaew, ul.
Piwonia 73 I e
Zaktad Uslug WY Preewloka Parczew 140 ' 458 | odzelazianic dobra

Komunalnych
| Sp.zoo. | AN




Parcirew, ul.

| Piwonia 73
Laklad Lislug
Komunalnyeh
Sp.w o,

Parczew. ul,

W
Tysmicnica

Parczew

41,4

400

gitlFelazienic

dobra

Piwonia 73
Faklad Uslug
Komunalnyveh
Sp e,
Parcrew: ul.
Piwonia 73

Siet Babianka-
Jamy

Parczew

8,5

32

dobra

Faklad Uslug
Komunalnyeh
Sp. 2o
Parcrew, ul.

| Piwonia 73

Sied Babianka-
Zahicle

Parcrew

20

dobra

Wytwirnia Oetu
i Musatardy w
Parcaewie S, 2
0.0 21-20010
Parcrew, ul,
Tarlaczna |

UL Wylwiimia
Octu i
Musstardy

Parczew

207

oﬁséf:-l'ﬁgi'anie

dobra

Spoldziclesa
Mlecrarnia
"SPOMLEK" ul.
Kleberga |2, 21-
300 Radeyn
Podlaski,
Oiddleial
Produkeyiny w
Parczowicul,
Sirisacka 15

Ul Spdéldzicleza
Mlcczarnia
SPOMILERK

Parczew

210

ndrelazianie

dobra

Preetwdrnia
Gy how
GORTAN Sp. #
o, 21-200
Parerew, ul,
Polna 73

LT GORTAN
Prectwornia
Grzyhow

Parczew

87

adrclazianic

dabra

B.LES. T, Zaldad
Prectwdrsiwa
Fiemniacranczo
E.Rarveki -
B.Barvekl Sp.
jawna Preewlaka
814, 21-200
Parcrew

Ul B.E.S.T.
Przetworstwo
Zicmniaczane

Parczew

50

odzelazianie

dobra

Samodziciny
Publiczny
Zaktad Opicki
Zdrowotne] w
Parcrewic, 21-
200 Parczew, ul.
Kosciclna 136

WL SPZOZ
Parczew

Parczew

3%

odzclazianic,
odmanganianie

dobra

WL cwodoeinp zhiorowego zaopilrzenia

UT - yjyeie indywidualne
WL wodoeiag wlasoy




IT. Przekroczenia wartosei dopuszezalnych parametrow oraz prowadzone

postepowanic administracyjne w zakresie jakosci wody

Tabela 2. Krotkotrwale przekroczenia wartosci parametrow

MNazwa wuduuiq;-:ﬁ- Gmina Preekroczony Pm]js;te prive mn;.f.:!:lcT
parametr/-y wiascicicln dzinlania
maprawes
WZZ Parczew - Parczew bakterie grupy coli dezynlekeja i plukanie
sieei wodovigzowy
WZZ Preewloka Parczew ogdlna liczba dczynl'uk-;'.iu mﬂxuniﬁ
mikroorganizmaow w prey e
22°C wodociguoweso
WL Tyémienica - Parczew zapach . pluku:n-i_u_ ==
UT Wytwdrmia Octu i T Parczew mginose ;:Im:uu'i_'.-" ]
Musztardy
Ul GORTAN v Parczew ogdlna liczba spuszezenic wody &
Przetwdmia Graybow mikroorganizmow w | shiornikow, plukine
22°C, mangan, ¥elazo J odaelisiacay,
czvszezenie. desvnlekija
! i ptukimnic sicci
woduvchgowe]
lmiiﬁfcm-ﬁ Parczew zapach - |.1_Iuk;|ni:.' -

WZLL -wud_ucislg :-f,tﬁ.ﬁl'mvugn gaopatrienia
UT — ujecie indywidualne
WL — wodocigg wlasny

Tabela 3. Przckroczenia wartosel parametrow, skutkujgee prowadzonym posigpowanienm

administracyjnym

MNazwa wodociagu Gmina Przekroczony Podjgte prece Hosé -.v;.-d:_:_ilfch W
parametr/-y parzgdee/whsciciela 2024r. decveji
deiatania

MAPraweLe

B l
WL -wodocigg sbivrowepe iopatreenia




i1l. Wplyw stwierdzonych wartoéei przekroczen parametrow na

rdrowie

Zpodnic z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie
jakogei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), woda jest
w pelni bezpicezna dla zdrowia jesli spelnia okreslone w nim wymagania. Szacujgc ryzyko
sdrowolne konsumentéw wody nalezy wziaé pod uwage przede wszysikim wystepowanie
w niej czynnikdw potencjalnie niebezpiecznych badz szkodliwych dla zedrowia, czas trwania
przckroczenia dopuszezalnych norm, poziom stgZen mogacych wywolywad negatywne
zmiany w stanie zdrowia konsumentéw oraz wielko§é populacji narazoncj na te czynniki,

W oparciu o ,,Wytyezne dotyczace jakosei wody do picia™ wydane przez Swiatowa

Organizacje Zdrowia:

Bakierie _grupy _coli sq grupg mikroorganiziméw  powszechnic  wystgpujgey

W srodowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roslinnym oraz
w proewedzie pokarmowym ludzi i zwierzqt stalocieplnych. Nie sg one wskaznikiem
wstepowania  patogendw w wodzie, natomiast stuzq do oceny czysiosel i szezelnodel
systemow dvstrybucji wody oraz skutecznosci prowadzonych proceson wzdatniania wody.
Ohecnofé bakterii grupy coli w wodzie w systemie dystrybucji moze wynikac. m.in.
= nieprawidlmvosci na etapie uzdatniania wody ujmowanej lub braku skutecznosci dezynfeke]i
wody, Ieh obeenosé w wodzie dystrybuowanej moze byé takze zwigzana = zanieczyszezeniem
widemm, do ktdrego moze dochodzié w wyniku awarii Iub  modernizacyi instalacyi
wodociqeowej, ezy nieprawidlowego czyszezenia 1 dezynfekeji po naprawie. Wykryeie
obecnosci bakterii grupy coli w systemie dystrybucji wody moze rdwniez wskazywac na
roswijanie sie biofihmu na powierzchniach przewodéw Inb w osadach w instalacfach
wodmyeh. Wykeyeie jei powinno sklaniaé do natychmiastowych dzialan. w tym pobrania
kolejnyeh  prébek wody do badan i poszukiwania  przyezyny skezenia wody oraz
preeprovwadzeniem  dzialan  korygujgeych w  celu  utrzymania adpowiednief  jakosci

bakteriologicznef wody.

Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C — mianem tym okresla si¢ mikroorganiziny,

kidre nie stanowiq istolnego zagrozenia dla zdrowia konsumentéw. Jednak obeenosé tych
bakierii v wodzie do  spozycia  wskazuje na niewlaseiwe procesy  zachodzgee

W ursadzeniach wodociggowych, m.in. powstawanie znacznych iloset biofilmu Zapobieganie



powstawaniu  hiofilmu ma  istoine snaczenie dla zachowania odpowicdnie]  jakosci
mikrobiologicznej wody. Naruszenie struktury biofilmu (np. w wyniku przeprowadzane/
dezynfekeji, proy pracach modernizacyjnych, plukaniu sieci) powoduyje wwolnienie do toni
wodnej réznych mikroorganizmow, kiore mogg byé przyczyng wiornego zunieczyszezenid

mikrobiologicznego wody.

Zapach moze pochodzi¢ = obeenosci w wodzie gaziw (siarkowodor), zanicezyszezen
chemicznyeh (zelazo, mangan) lub tworzyé sie w wyniku uzdatniania wody (np. chlorowania).
Zapach moze rdwnies powstaé w trakcie magazynowania i dystrybucii wody. Meinosé jest
cechg optyezng, wiwolang drobnymi czgsteczkami stalymi, kiore mogg =najdowac sig
w weodzie do picia na skutek nicodpowiedniego uzdatniania lub z powodi wioszenid
ezgsteczek pochodzqeyeh z osadow w sieci wodociggowej. Z punktu widzenia sanilarnego
szezegdine znaczenie ma metnosé wywolana obecnoscig zwigzkéw organicznych moggeych
Swiadezvé o wystepujgeyeh w niej drobnoustrojach. Metmosé wody pochodzqeef = wjec
podziemnych wynika zazwyezaj z zawartosé zwigzkéw mineralnych, gléwnie tlenkdw Zeluza,
mangany i elinne,  Powodem  wzrostu  metnosei  bywa  rdwniez  wysiepowanie
wielkoezgsteczkowyeh zwigzkow organicznyeh (zaliczanych do humusowych), co skuthije

fworzeniem psaddw w sieei wodociggowey.

Mangan. jest jednym z najbardziej rozpowszechnionyeh metali w skorupie ziemskief
i wadach naturalnyeh. Pochodzi =z resztek roslinnyeh, z gleby oraz zanieczyszczen, gliwnie
preemystowyeh. Podvwyzszone stezenie manganu jest problematyczne z wwagi na \wzrost harwy
i previkry smak wody oraz tendencie do tworzenia sig nierozpuszezalnych osadow nineralnyeh
W sieei wodociguowej, moggeyeh okresoweo ulegaé zerwaniu, co prowadzi do przemijufgcego,
lecz wykle znucznege wzrostu barwy @ metnosei wody. Podwyzszone stezenia mungani
W wedszie moze zatem powodowaé pozostawianie przebarwien na pramych tkaninach,
wrzgdzentach sanitarnyeh oraz innyeh powierzehniach, majgeych kontak z wody. zusadnia
fo zabieganie o wirzymanie stezen manganu w wodzie przeznaczonej do spozycia praez ludzi
na poziomie nie preekraczajgecym wartosci parametryeznej, okresionej w ohowigzujgeyeh
przepisach prawnyeh jako 30 pg/d | prazy kidrej nie wystgpujq powyzsze niepozqdane zmiany.
Wartosé ta nie zostala ona okreslona w celu bezposredniej ochrony zdrowia ludzi, siqd jej
przekroczenie nic vznacza aulomatyeznie takiego zagrozenia. Mozliwosé schodlivego wphmn
podwyzszonyeh wartoei manganu w wodzie przeznaczonej do spozycia proes lied=i na

=drowie lud=i oceniuna jest mniej jednoznacznie, jednak wskazufe na nig cz¢sc obserwacyi



i badai epidemiologicznych. Dotyczg one wysokich wartosci sigzen, przewyiszajgcych co

nagmnicf kilkakroinie wartosé parametryczng.

Jelazo réwniez nalezy do jednych z najpowszechniej spotykanych metali w skorupie
ziemskiej. Zelazo w wodzie moze pochodzié z gruniu, ze Sciekow przemystowyeh, jak tez
= korozji rur, ¢zy zhiornikow. Zelazo sprzyja wzrostowi ,, bakterii zelazowych”, ktére czerpiq
eneroie = utleniania jonow zelazawych do zelazowych i w wyniku tego procesu wewnglrz rur
osadza si¢ szlamowata wyscidtka. Osady zelaza, wytrgeajgee sig z wody na Scianach
preevwaddn wodociggowyeh | ulegajgee z czasem twardnieniu, wirudniajg wiascivg
eksploatacie systemu zaopatrzenia w wode, stajge sie przyezyng spadku cisnienia wody,

awaril, a nawel pogorszenia jakosei mikrobiologicznej wod)y.

1V, Zgloszone reakeje niepozadane zwiazane ze spozyciem wody

W 2024 roku podobnie, jak do lat ubieglych, nie odnotowano zgloszen o reakcjach

nicpozadanveh zwigzanych ze spozyciem wody na omawianym obszarze,
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